BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
INSTALACII I SIECI SANITARNYCH
inz. Edward D. Krawczyk

NIP 886-236-73-75 58-300 Watbrzych, ul. Zotkiewskiego 10
tel/fax. 0 -74/847-64-15, kom. 662515058, 696003124 email: ckrawczyk.bpu@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA i ADRES OBIEKTU Budowa wentylacji dla lokali mieszkalnych

BUDOWLANEGO: w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 83 w Gluszycy

NUMERY EWIDENCYJNE Nr dz. 39 STAROSTA %, A RLYRE
DZIALEK: Obreb 1 Gluszyca AM 1 ZATW y )
Jed. ewid. 022105_# Glugzyéat Ej T AT

Kategoria budynku: XIII .
5 ety .. Uﬁ»’rﬂ(/mﬁ b,
lolads”™ mivediadeg ' A=

NAZWA i ADRES Gmina Gluszyea %~ ‘?’f“”"f“””*f 93 ch 3t Gmﬂ
INWESTORA: ul. Grunwaldzka 55 .|
58-340 Gluszyca

z dnia 07.07.1994 r. z p6Zniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze projekt budowlany zostal spnmyd
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

' m&»’
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz: U nr 80/ poz4d1 VZ
Z

Imie¢ i nazwisko Data Podpis
inz. Edward D. Krawczyk ’
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,

Projektant instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych
-branza sanitarna- | gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych 20.03.2019
nr ewid: 75/DOS/05
nr izby zawodowej DOS/1S/0498/05

Spis zawarto$ci projektu budowlanego. [ Zu P'/Fu}x Sp Z 0.0 7 ” 'Z;b/
| WPEYNE LO
1. Wykaz dokumentéw formalnych l 9019 -03- 2 5
2. Opis techniczny. |
3. Informacja BIOS _
4. Rysunki. I ﬂb‘?lé!@ Pireisis: \")D*ﬁ_

Egz. 2

A 1 s 2 N ‘qéf //L:'(f‘
Walbrzych, 20 marca 2019r. ?ﬁf’: (,Hfo 3(6' 7(4'{7 rtm ["" FZ

W\, 4 2E
Arciriteltonic

b=

Fosondasikd o




BUDOWA WENTYLACJ DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WI[.“.LOI{OHYINN YM

PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 83 W GLUSZYCY FD
' N
SPIS TRESCI: 27,
- % ‘U
1. Wykaz dOKUMENTOW i OPIM:ceecesessssreristerinniiistnnssisessisnnnisssssssssststsnsistsiinnssssssesinssssacssasasnns e,
£

2.1. POAStawa OPraCOWAIIA. wecveeererirreressesssssssssssssissssssinsnssss s s st s s s s eh s bSO s s st
2.2, Przedmiot i ZaKres OPracOWANIA. e rerereeresssisessosssssarsessessssessstnsnssssrsssssssesnssenmsststsssstsstsisssssinssssenssassens
2.3.  Obszar oddzialywania INWeStYCji ittt
2.4.  Opis StANU IStNIEJACEZO. cucvererrirrirrrririsierirsisssrsisessassinititisirsiss st s s s nsssssss sttt st b st srsasesasusnasiatnsses
2.5. Opis techniczny projektowanych rozwigzan. .......
2.5.1. Lokal MieSZKAINY DY Lciciiiirerreressensririnsssessestssssisuiesesesisississessosasiinssssstssssssssstssestssstianiisssasssssssssasssass
2.5.2. Lokal mieSzKaIny NI 2....coeoeiiiiiineninnonrssnnsssssessssisisinnssissssacsanssens L TL e e
2.5.3. Lokal mieszkalny nr 3 ereeessrssstieeissnrseatesasest iRt e sbasesesisnseaserasanasannssstssets
2.5.4. Lokal MieSZKAINY NA DI 4 ..oveverirriessersreresssesnsesassssisssissssssisissisesessssesissmsmsnssessstsssssstssssstistatsssssasisssasasis
2.5.5. Lokal mieszkalny na nr S .....coeeveicveicnnens teresessessosnbtesstsesstatsststsssbitestassestessaraesndseststsbpnteses
2.5.6. Lokal mieszkalny na nr 6 .. reveesseeesseteestasesatessste st sesraTseateTeas e et ssteesatssrateteses
2.5.6. Lokal mieszKalny Na NI 7 ..ccveveismenrneannnisosssinsiiosennesiens csasssssansasssssnnas s SRTTITRTIIREISTSY SISO SRS
2.6. Wykonanie i odbiér robot....... eeeseeesseessessatesarentse i teEsesare b e e RO s aTesa e e R e s saa s radssess
3.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony ZArowia...... i
4. Spis rysunkow:
Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500 Rys. 1
Rzut parteru, I pietra Skala 1:100 Rys. 2
Rzut II pigtra Skala 1:100 Rys. 3
Rzut strychu, dachu Skala 1:100 Rys. 4

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



2,
BUDOWA WENTYLACJ DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU W[ELORODZIN%
<

PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 83 W GLUSZYCY b &,J
- QIT‘?’G
1. Wykaz dokumentow i opinii: N /f'j;‘(
%, é’,{o,
Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane '7¢ % 7
2.1. | przez Dolnoslaska Okregowa Izbg Inzynierdéw Budownictwa z dnia 05.06.2005 . str.11
Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 z dnia 16.07.2014r. o przynaleznosci
2.2. | projektanta branzy sanitarnej do Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynierow str. 13
Budownictwa
Opinia Kominiarska nr 009/2019 z dnia 16.01.2019 wydana przez zaktad
2.3. | Kominiarski ,,FLORIANEK” Marcin Buciak 58-316 Walbrzych ul. Basztowa str. 14
33/3
Opinia Kominiarska nr 010/2019 z dnia 16.01.2019 wydana przez zakfad
2.4. | Kominiarski ,,FLORIANEK” Marcin Buciak 58-316 Walbrzych ul. Basztowa str. 15
33/3
Opinia Kominiarska nr 011/2019 z dnia 16.01.2019 wydana przez zakfad
2.5. | Kominiarski ,,FLORIANEK” Marcin Buciak 58-316 Watbrzych ul. Basztowa str. 16
33/3
Opinia Kominiarska nr 012/2019 z dnia 16.01.2019 wydana przez zakfad
2.6. | Kominiarski ,,FLORIANEK” Marcin Buciak 58-316 Watbrzych ul. Basztowa str. 17
33/3
Opinia Kominiarska nr 013/2019 z dnia 16.01.2019 wydana przez zaktad
2.7. | Kominiarski ,,FLORIANEK” Marcin Buciak 58-316 Waltbrzych ul. Basztowa str. 18
33/3
Opinia Kominiarska nr 014/2019 z dnia 16.01.2019 wydana przez zakfad
2.8. | Kominiarski ,,FLORIANEK” Marcin Buciak 58-316 Walbrzych ul. Basztowa str. 19
33/3
Opinia Kominiarska nr 015/2019 z dnia 16.01.2019 wydana przez zakfad
2.9. | Kominiarski ,,FLORIANEK” Marcin Buciak 58-316 Watbrzych ul. Basztowa str. 20
33/3
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- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz.
1118

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U.
nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb opinii

- Ekspertyza z dnia 10.09.2014r

- obowiazujace normy, przepis, katalogi branzowe i literatura techniczna.

2.2,  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej dla lokali
mieszkalnych w bud mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 83 w Gluszycy.

2.3.  Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania Inwestycji o ktérym mowa w art.3 pkt20 ustwy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 39 obr. 1 Gluszyca w Gluszycy
Wyrzutnia instalacji wentylacji zlokalizowana jest zgodnie z §152 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 69 z pdzn. zmianami).
Projektowane prace nie powodujg zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgan ani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystepowato zjawisko
przestaniania budynkéw na sgsiednich dziatkach

2.4. Opis stanu istniejgcego.

Obiekt bgdacy przedmiotem opracowania to budynek mieszkalny wielorodzinny.
Budynek jest budynkiem cztero kondygnacyjnym, w tym jedna kondygnacja podziemna
(piwnice).

Budynek murowany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Fundamenty budynku z cegly i kamienia. Budynek o kubaturze 2800m’

Budynek posiada instalacj¢ eklektyczng oraz wod-kan, przylaczony jest do sieci miejskich.
Stolarka okienna z PCV i drewniana. Okna PCV bez nawiewnikéw. W lokalach mieszkalnych
brak wentylacji w pom. kuchni, fazienek oraz pom. dla kottéw do instalacji c.o.

2.5.  Opis techniczny projektowanych rozwiazan.
2.5.1. Lokal mieszkalny nr 1

W lokalu mieszkalnym nr 1 w pom. pokoju nr 4 wystepuja okna PCV bez
nawiewnikéw, pom. fazienki oraz kuchni nie posiada wentylacji.
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E w pom. kuchni nad oknem zamontowa¢ nawietrzak typu NP1 o wydajnosci ~10040° I‘l-jf,g;.
w pom pokoju nr 4 zamontowa¢ w ramiakach okien zamontowa¢ nawiewniki okie ;3‘,/

typu EMF o wydajno$ci 29m’/h, <5,.e

E w pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewna przewodem zewngtrznym izolowanym J’o/

o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej, przewod zakorczy¢
min 0,6m nad potacig dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w poziomie

- w pom. fazienki wykona¢ wentylacje nawiewng w postaci nawietrzak typu NP1 o
wydajnosci ~100m*/h oraz wywiewng za pomocg wentylatora o $rednicy ®120mm i
wydajnosci 100m’/h z opéznionym wytaczeniem, wentylator podtaczyé do istniejacego
o$wietlenia w tazience. Wentylator zabudowa¢ w kanale o srednicy ®120mm z blachy
ocynkowanej. Kanal prowadzi¢ przez pomieszczenie przedpokoju i komérki a nastgpnie
podtaczy¢ do przewodu zewngtrznego izolowanego o srednicy dw/dz=150/250mm,
wykonanego z blachy ocynkowanej, przewod zakonczy¢ min 0,6m nad potacig dachu w
pionie oraz 1,0 od potaci dachu w poziomie. Przewéd o srednicy ®120mm
przechodzacy przez pom. przedpokoju i komorki ociepli¢ wetna mineralng gr Scm i
obudowac¢ ptytg GK.

W dolnej czgsci przewoddw zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewdd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.2. Lokal mieszkalny nr 2

W lokalu mieszkalnym nr 2 w wyst¢puja okna PCV bez nawiewnikdw, pom. tazienki
Juchni i pom. kotta nie posiada wentylacji. Pomieszczeni kotta wydzielone jest
pomieszczenia tazienki scianka dziatowa z cegly o gr 12 cm oraz luksferow.

Istniejgce pom. kotta nie spetnia przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie w zwigzku z powyzszym istnicjace $cianki dziatowe nalezy rozebrac.

- we wszystkich ramiakach okien zamontowa¢ nawiewniki okienne typu EMF o
wydajnosci 29m>/h,

- w pom. kuchni wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewngtrznym o srednicy
®150mm, prowadzonym przez pom. kl. schodowej, w odleglosci 1,0m od wyjscia
przewodu na zewnatrz zabudowaé ksztattke przejsciowa dla przewodu izolowanego i
dalej przewod wykonaé jako izolowany o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonany z
blachy ocynkowanej, przewdd zakonczy¢ min 0,6m nad potacia dachu w pionie oraz 1,0
od potaci dachu w poziomie. Przewdd o $rednicy ®150mm przechodzacy przez pom.
kl. schodowej ociepli¢ welng mineralng gr Semm i obudowac ptyta GK.

- W pom. fazienki wykona¢ wentylacje wywiewna przewodem zewngtrznym
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowane;j,
przewdd zakonczy¢ min 0,6m nad potacig dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w
poziomie

W dolnej czgéci przewodow zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewdd zakonczy¢
daszkiem typu A.
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2.5.3. Lokal mieszkalny nr 3 X, ;24
¢ %
h

W lokalu mieszkalnym nr 3 w wystepuja okna stare okna drewniane, w pom. fazienki
zamontowane jest terma gazowa z odprowadzeniem spalin za pomocg przewodu spalinowego
jedno$ciennego oraz wystgpuje wentylacja o $rednicy 120mm typu Z.

- w pom. kuchni  wykonaé wentylacje wywiewng przewodem wewngtrznym
izolowanym o g$rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
przewdd zakonczyé min 0,5m nad potacig dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w
poziomie

- w pom. lazienki wykona¢ wentylacie wywiewng przewodem wewngtrznym
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
przewdd zakonczyé min 0,5m nad pofacig dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w
poziomie

- istnicjacy przewdd spalinowy wymieni¢ na nowy o $rednicy dw/dz=130/210mm,
wykonanym z blachy blachy stalowej kwasoodpornej, przewod zakofczy¢ min 0,5m
nad potacig dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w poziomie

- nawiew przez infiltracje

W dolnej czgéci przewoddw zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewod zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.4. Lokal mieszkalny na nr 4

W lokalu mieszkalnym nr 4 wystepuja okna PCV bez nawiewnikoéw, pom. fazienki
Jkuchni i pom. kotta nie posiada wentylacji.

- we wszystkich ramiakach okien zamontowa¢ nawiewniki okienne typu EMEF o
wydajnosci 29m*/h w gérnej czeéci okien ramie lub skrzydle

- w pom. kuchni  wykona¢ wentylacje wywiewna przewodem wewngtrznym
izolowanym o §rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
przewdd zakonczyé min 0,5m nad pofaciag dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w

poziomie — przewdd wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratkg wywiewna
zamontowa¢ w suficie
- W  pom. kotta (przedpokoju)  wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem

wewnetrznym izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy
ocynkowanej, przewdd zakonczyé min 0,5m nad potacig dachu w pionie oraz 1,0 od
potaci dachu w poziomie — przewdd wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratke
wywiewng zamontowa¢ w suficie,

- w pom. lazienki wykonaé wentylacje wywiewng przewodem wewnetrznym
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
przewdd zakonczyé min 0,5m nad pofacig dachu w pionie oraz 1,0 od pofaci dachu w
poziomie — przewdd wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratkg wywiewng
zamontowac w suficie.

W dolnej czesci przewodéw zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewod zakonezy¢
daszkiem typu A.
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2.5.5. Lokal mieszkalny na nr 5 NG, ",
%,

W lokalu mieszkalnym nr 5 w wystepujg stare okna drewniane, w pom. WC posiada '"‘-; %

wentylacje wywiewng, pom. kuchni nie posiad wentylacji wywiene;.

- w pom. pokoju nad oknem zamontowa¢ nawietrzak typu NP1 o wydajnosci ~100m*/h

- w pom. kuchni  wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewngtrznym
izolowanym o S$rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
przewdd zakonczy¢ min 0,5m nad potacig dachu w pionie oraz 1,0 od pofaci dachu w
poziomie — przewod wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratke wywiewng
zamontowa¢ w suficie.

- nawiew przez infiltracj¢

W dolnej czgscei przewoddw zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewdd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.6. Lokal mieszkalny na nr 6

W lokalu mieszkalnym nr 6 w wystepuja okna PCV bez nawiewnikéw, kuchni i pom. WC nie

posiada wentylacji

- w pom. kuchni nad oknem zamontowa¢ nawietrzak typu NP1 o wydajnosci ~100m*/h

- w pom. kuchni  wykonaé wentylacje wywiewna przewodem wewngtrznym
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
przewdd zakonczy¢ min 0,5m nad potaciag dachu w pionie oraz 1,0 od pofaci dachu w
poziomie — przewdd wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratkg wywiewng
zamontowa¢ w suficie sufitem,

- w pom. WC wykonaé wentylacje wywiewng przewodem wewnetrznym izolowanym o
$rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej, przewdd zakoficzy¢
min 0,5m nad pofacig dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w poziomie — przewdd
wprowadzi¢ do pomieszczenia kuchni a nast¢pnie poprzez strych wyprowadzi¢ na
zewngtrz, kratke wywiewna zamontowaé pod sufitem, przewdéd w pom. kuchni
obudowac¢ ptytg GK

- wykona¢ nawiew do WC poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju 220cm?

W dolnej czgsci przewoddw zamontowaé wyczystke oraz odkraplacz, przewdd zakonczy¢
daszkiem typu A.

2.5.6. Lokal mieszkalny na nr 7

W lokalu mieszkalnym nr 7 w wystepuja okna PCV bez nawiewnikéw, kuchni i pom. fazienki

oraz kotta nie posiadajg wentylacji

- w pom. pokoju nad oknem zamontowaé nawietrzak typu NP1 o wydajnosci ~100m’*/h

- w pom. lazienki  wykona¢ wentylacj¢ wywiewng przewodem wewngtrznym
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
przewdd zakonczy¢ min 0,5m nad potacia dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w
poziomie — przewdod wprowadzi¢ do pomieszczenia strychu, kratke wywiewng
zamontowa¢ w suficie pod sufitem.

- w pom. kuchni  wykona¢ wentylacje wywiewna przewodem wewnetrznym
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
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przewdd zakonczyé min 0,5m nad potacia dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w
poziomie — przewod wprowadzi¢ do pomieszczenia pokoju a nastgpnie poprzez strych
wyprowadzi¢ na zewnatrz, kratke wywiewna zamontowa¢ pod sufitem przew6d w pom.
kuchni obudowac¢ ptyta GK

- w pom. lazienki ~ wykona¢ wentylacje wywiewng przewodem wewngtrznym
izolowanym o $rednicy dw/dz=150/250mm, wykonanym z blachy ocynkowanej,
przewéd zakonczyé min 0,5m nad potacia dachu w pionie oraz 1,0 od potaci dachu w
poziomie — przewéd wprowadzié do pomieszczenia strychu, kratke wywiewng
zamontowa¢ w suficie pod sufitem.

- wykonglc' nawiew do pom. kotla poprzez zamontowanie kratki o wolnym przekroju
220cm

W dolnej czgéci przewodéw zamontowac wyczystke oraz odkraplacz, przewdd zakonczy¢
daszkiem typu A.

Wszystkie przewody wentylacyjne oraz dymowe wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne oraz
odskraplacze. W pomieszczeniach montowaé kratki wywiewne o wolnym przekroju
196cm’

Przewody wyprowadzone poprzez pola¢ dachu wykona¢ w kolorze istniejacego pokrycia
dachowego poprzez malowanie — lub elementy prefabrykowane malowane proszkowo.

2.6. Wykonanie i odbior robot.

Cato$é robét wykonaé i przeprowadzié zgodnie z niniejszym projektem i instrukeja
producenta kotta oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Czg¢$¢ 11 Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz z
przepisami branzowymi, BHP i p. poz.

inz. Edward Krawczyk

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACIJI I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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4
3.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
[ Nazwa i adres obiektu Budowa wentylacji dla lokali mieszkalnych o
budowlanego: w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Grunwaldzkiej 83 w Gluszycy

‘Nazwa i adres inwestora: | Gmina Gluszyca
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Gluszyca

Nazwa i adres projektanta: | inz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOELKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

inz. Edward Krawczyk

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACIJI [ SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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(7
Zakres robot objetych projektem budowlanym: 4 /,/
e S
- Montaz instalacji wentylacyjnej “'E‘; ‘529
¢ 3
PN

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek mieszkalny przy Grunwaldzka 83 w Gluszycy

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- porazenie pradem elektrycznym przy montazu wentylacji
- upadek z wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy pracach na wysokosci oraz
zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Roboty zwigzane z wykonaniem robdt powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi przy realizacji:

- prac montazowych urzadzen wentylacyjnych

- prac montazowych urzadzen grzewczych;

- prac montazowych instalacji wodociggowych

- prac montazowych instalacji elektrycznych

i wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Dziatania ochronne zapobiegajace niebezpieczenstwom polega¢ beda na wydzieleniu strefy
wykonywania rob6t budowlanych i zabezpieczeniu jej przed wstgpem 0séb
nieupowaznionych.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACIJI I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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DOLNOSLASKA
OKBREGOWA .

9

EAHE pupownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Yt 1

OKK.7131-100/2005/05 Wroctaw, 06 czerwca 2005 r,

DECYZJA .

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 200tr. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
just. 2, art. 14 ust, 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpéin.zm) oraz§9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki = Przestrzenne] | Budowniclwa
z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6in. zm.), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego (Dz.U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
‘nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/D0OS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalilikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podslawie protokoléw z poslgpowania kwalilikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu slwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praklyke zawodowq oraz
uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez
ograniczent w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wenlylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Szczegolowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie niniejszej decyzji.

. Pouczenic
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw uslawy Prawo budowlane — podstawg dowykonywania samodzielnych funkcji
lechnicznych w budownictwie slanowi wpis do cenlralnego rejestru Gtéwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na lisle czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budowniclwa
: Warszawie, za poérednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrockawiu w terrninie 14 dni od daia jej
orgczenia,

Skilad oryekajgey OKK

Olrzymuja;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Z&lkiewskiego 10
58-300 Wathrzych .

2. Okregowa Rada tzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,

inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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" ‘Pan Edward Darlusz Krawezyk Jest uprawniony: :
‘I. W specjalnodci Instalacyjne] w zakresle slecl, lnsta!acji | urzgdzen c!oplnych wentytacy]nych

gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych - na podslawie art. 12 ust. 1 pkt1 art. 13 usl. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z §4 ust. 2 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawse
samodzielnych funkgji technicznych w budownlictwie - do o !

- projektowania, sprawdzania projekléw budowlanych | sprawowanla hadzoru aulorskrego

- sprawowania kontroli technicznej ulrzymanla obiektéw budowlanych nastrzetenlem art. 62 ust. 5

ustawy h
bez ogranlczern.

. Na podstawie § 4 usl 4 rozporzadzenia MGPiB p dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienla ninlejsze stanowia podstawg do sporzadzania projekléw
zagospodarowania dzialki |1erenu .w wiw specjalnodci, Jezeli‘calo§¢ problemalyki jest przedstawiona

w projekcie zagospodarowania dzialk lub terenu ~ zgodnie z art. 34 ust. 3b.

I Ninigjsze uprawnienta, zgodnie z§ 2 powotanego na wslgpie rozporzadzenla MGPiB, nie 6bejmujq

dzialalno$ci zawodowej w zakresie projektowania | budowy: ;
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do Utrzymania ruchu i transporiu kalejowego,
- urzadzen transportowych linowych Ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych.

-Skiad przekajgcy OKK
DOLNDSLASKA OKREGOWA
1ZBAJRPYNIEROW BUDGWNICTWA

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACIJI I SIECI SANITARNYCH,

inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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BUDOWA WENTYLACJ DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNY
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“Z,b 2,

TGN ICTNA

Zaswiadczenie

& rumens wenfikaoymyme

DOS-1CP-1VH-7C6 *

Pan Edward Dariusz Krawcezyk o numerze ewidencyjnym DOS/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zolkiewskiego 10, 58-300 Walbrzych

jest cztonkiem Dolnadlgskie) Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Ninizjsze 2aswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-31 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepra Prrewodniczacegeo Rady Dolnasigskiej Dkrasowej (zby Indynierdw Budownictwa.

Zpodnie art, 3 4ot 2 wziaey PN 12 wrzainiz 2008 £ 9 pocRize eskironicznym [Dz. w002 Mr 130 5o, 1430) gare w poitac
e—knrnr s1re) opatriche berdizonym codpizem elekrraniciaym wer.mkeu-nn\-m ar'g pomacy weinese kweHiowsneso cortytioay s
5 inz aod AnAzow h doku ozel mmur:cmy\m}

Lkl

' werytikezjs paprawﬁn.— | danych W nimle[2T,m AAIWISTCENIL TIZINA SEFRA SLC 1 peMOCS NLTiery weryTikady nesc e FAATIENS 7Y

strarie °i.'..t 2 leby Indyr: 2rawW BUOOWRIEIWS WWW. :ub&r- 31 198 kantaktujac sig I divtem mﬂc;w‘ Ohrazowe) izoy Iz Tynierow
Budawnictwe

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACIJI I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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(piecze¢ Zakladu Kominiarsklego) 16 styczen 2019 r. .

ZAKLAD KOMINIARSKI g
PYORIANEK Marcin Bucisk ' 8, O,
58316 Walbgas:h, ul. Basztowa 33/3 @ ¥,

tel. 501 609 105 I Ll e
NIP 885-272-49-70 REGON 368231220 \l‘(;-(z:"xll@ b
N L

ZAKLAD KOM|NIARSKIL,ELORJANEK" Marcin Buciak
58-316 Watbrzych ul. Basztowa 33/3

OPINIA NR 009/2019

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy
ul. Grunwaldzka 83/1 w Gtuszycy, dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uiywanych przez
Gmina Gluszyca

Sporzadzona przez/posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w
celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podiaczenie.

W zwlazku z powyistym stwierdza sig co nastepuje:

1. Brak odpowiednich przewodow kominowych murowanych dla podiaczenia wentylacji wywiewnej
pomieszczenia kuchni, pomieszczenia tazienki oraz pomieszczenia gdzie znajduje sie kociot C.O. etaz
w obrebie lokalu mieszkalnego

2. Wentylacje wywiewna pomieszczenia gdzie znajduje sie kaciot C.0. etas wykona¢ na zewnatrz bu-
dynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego

3. Wentylacje wywiewng pornieszczenia kuchni wykona¢ na zewnatrz budynku zgodnie 2 Projektem
Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego

4. Wentylacje wywiewng pomieszczenia tazienki wykonaé na zewnatrz budynku zgodnie z Projektem
Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego

S. Do prawidiowego funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych nalezy do-
prowadzi¢ odpowiedniq iloé¢ powietrza

6. Po dokenaniu proponowanych stwierdzen zawartych w opinii nalezy zg
protokél sprawczo — odbiorczy

tosi¢ do ponownej kontroli —

Gplnia sporrgdiano w oparciu 0; Ustawg Prawa Budewlanege ¢ dnia 07.07.1994r (Dz. V. nr 89 por, 414] wraz ¢ péinlejszymi 2imlanami, Rozporeadzenta Ministra
Spraw Wewngleznych | Adminittracli 2 dnia 21.04,7006r w sprawie othrony przeciwpoinrowe] oz Rotporzadeenia Ministra Inpfrastruklury 7 dnia 12.04.2002r w
sprawie warunkdw, jakim powinny daé budynki | ich usy ie (07, U. nr 75 por. 690 ¢ 15.00.2002¢) : poiniejszyml rmianami.

Opinig sporzgdzono w 2 epz.
1 egz. Gmina Gluszyca
2 ega Zaklad-Kominarski

Potwierdzenie odbioru opinii:

AN coroivereirieesresieies. POOPIS wierr s siits s veisscens

1 Dpinta [os1 walw L sok od dary wysiawienls

B it

3. Mepatriedne skreth {uprawniony mistez kominiarski)

BIURO.PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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PRZY
UL. GRUNWALDZKIEJ 83 W GLUSZYCY @;
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Qo A
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{piec2gt Zaktadu Komlnia(skﬁego)

16 styczen 20197 1; ﬁ
7 é

KLAD KOMINIARSKI | .
GRIANEK Marcin Buciak 1 % e s #’
116 Walbrye, Ul Basztscwa 33/3 ) v é ;

e, 504 10!
1562124970 REGON 368231220 il .
Lk Y pEi i)

7 AKLAD KOMINIARSKI _FLORJANEK” Marcin Buciak

58-316 Watbrzych ul. Basztowa 33/3

OPINIA NR 010/2019

7 wynikow przeprowadmnvch ogledzin = ekspertyzy urzadzen grzewczo~kominowvch w budynku przy
ul. Grunwaldzka 83/2 w Gluszycy, dotyczaca urzadzen grzewczo-korninowvch uzywanych prez
Grnina Gluszyca

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina puciak w
colu wskazania przewody Kkominowego | ustalenia miejscd na podiaczenie‘

W zwigzku 2 powyiszty™ stwierdza sig €0 nastepuje:

1. Brak odpowiednir.h przewodow kominowych murowanych dla podtaczenia wentylacii wywiewne]
po_rnieszr.zenia kuchni, pomieszczenia tazienki oraz pomi_eszc:enia gdzie znajduje it kociot C.O. etat

w obrebie fokalu mieszkalnego

2. Wentylacje wywiewna pamieszczenia gdzie znajdujg sie Kociot C.0. etat wykona¢ na sewnatrz bu-
dynku zgodnie 2 projektem pudowlanym 0raZ przepisami prawa Budowlanego

3. Wentylacje wywiewnd pomieszczenia kuchni wykonat na rewnatre pudynku zgodnie projektem
Budowlanym oraz prch'.sami prawa Budowlanego

4. Wentylacje wywiewng pomieszczenia tazienki wykonat na zewnatrz budynku zgodnie 2 projektem
pudowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego

5. Do prawidiowego funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych oraz We ntylacyjnyeh naleiy do-
prowadz‘ué adpowiednia Hloéc powietrza

6. P_g_g_qkonaniu Qrogonowanvch stwierdzen zawartych w  opinii nalezy glosic do ponownej kontroli =

protokot Sprawezo = odbiorczy

Opinlg sporzqdzon W gparciu ot Ystaws Prawa putowlanego £ dnia 07.07. 150dr, (02 . 0F 89 poi. 414) wrat d pbinrviuyml 2mianami, ﬂozpnrzqd'/.enia Ministra
Spraw wewr-eumvrh i Administrac)i 2 dnia 21.04,2006r W sprawle achrony uueciwpautawcj orat En:pwqdmnia pimista \nfrastruktuey 2 dnia 12.04.2002r W
sprawie warunkdw, jokirn powinny udpuwiathl‘. budynki§ lch usvlunwnru'n (0. V. ar 75 poL- 6902 l&l‘h‘:.lcﬂlr\ 7 painingstym zmianamt

Qpinlg sporzadzono W 2 egt.
1 ez, GmMiNA Gluszyca
a-egb—lﬂktad-wniﬂiapslﬂ

potwierdzenie odbioru opinii:

iniarski
ANIE . podpis :
k=
f.ﬁ&
L
1. op;nawwnnmvwanywum,w .

pam—tEEE > bt

3. Mepotriennesresht {uprawniony mistrz kominiarski)

podpis

BIURO PROJEKTO
. WO USLUGOW
inz. Edward D E INSTALACJI I SIE
. Krawezyk ul. St. Zoétkiewskiego 10 Sgglog’wlgARNYcH,
>0 o7 atbrzych

15



PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 83 W GLUSZYCY .

|

N 2
e "
&,
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ZAKELAD KOMINIARSKI
Fam i
5 al , Ul wa ) el T s
tel g{)cisog 105 Wt s Ui (¢

NIP.886-272-45.70 REGON 368231220

ZAKEAD KOMINIARSKI ,FLORJANEK” Marcin Buciak
58-316 Watbrzych ul. Basztowa 33/3

OPINIA NR 011/2019

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy
ul. Grunwaldzka 83/3 w Gluszycy, dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez
Gmina Gluszyca

Sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w
celu wskazania przewodu kominowego i ustalenla miejsca na podiaczenie.

W zwigzku 1 powyiszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

UWAGA : Zakaz uiywania gazowego podgrzewacza wody w lokalu mieszkalny do momentu
wykonania poniiszych stwierdzen

1. Brak odpowiednich przewoddw kominowych murowanych dla podigczenia gazowego podgrzewacza
wody w lokalu mieszkalnym

2. W trybie pilnym nalezy wymienié zewnetrzny, nieprawidtowo wykonany preewéd kominowy do od-
prowadzenie spalin z gazowego podgrzewcza wody z lokalu mieszkalnego

3. Przewdd kominowy do odprowadzenie spalin wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym oraz prze-
pisami Prawa Budowlanego

4. Brak odpowiednich przewodéw kominowych murowanych dla podfaczenia wentylacji wywiewnej
pomleszczenia kuchni oraz pomieszczenia tazienki w obrebie lokalu mieszkalnego

5. Wentylacje wywiewna pomieszczenia kuchni wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym oraz prze-
pisami Prawa Budowlanego

6. Wentylacje wywiewna pomieszczenia tazienki wykonad zgodnie z Projektem Budowlanym oraz prze-
pisami Prawa Budowlanego

7. Do prawidiowego funkcjonowania urzadzer grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych nalezy do-
prowadzi¢ odpowiednia iloé¢ powietrza

B. Po dokenaniu proponewanych stwierdzen zawarlych w opinii nalezy zgtosi¢ do ponownej kontroli —
protokél sprawczo — odbiorczy

Opinig sporzadzono w oparciu 0: Ustawe Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. {Dz. U, nr 89 puz 114) wraz 2 pézniejszyml zmlanami, Rozparzqdzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych | Administracji 2 dnla 21.01.2006r w sprawie ochrony preeciwpoiasrowe oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. rr 75 poz. 690 z 15,06.2002r) 2 pdiniejszymi zmianami.

Opinie sporzadzono w 2 egz.
1 egz. Gmina Gluszyca N3 v POAPIS oot oo

T e’
Potwlerdzenic odbioru opinii: Mistrz m’aﬁﬂ'

1. Gpina et wohnz L rok od aty wyslowlenta arcin Buciak
i s st g ochemare Nr upr. 1894
3. Mponehce et fup iany mistre komane

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACIH I SIECI SANITARNYCH,

inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych ]
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BUDOWA WENTYLACJ DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZ ﬁﬁ@YM
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 83 W GLUSZYCY 011

(pieczed Zakladu Kominiarskiego) 16 styczed 20191,

(7
ZAKELAD KOMINIARSKI A B 3 -
FLORIANEK Marcin Buciak ! £ < é’éﬁ
56-316 Watlbrzyé:{l 6U| Biscftsowa 333

NIP886:2T24970 REGON 368231220 i{qg'f;t[ 17 [,

ZAKEAD KOMINIARSKI ,FLORJANEK” Marcin Buciak
58-316 Watbrzych ul. Basztowa 33/3

OPINIA NR 012/2019

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy
ul. Grunwaldzka 83/4 w Gtuszycy, dotyczgca urzadzen grzewczo-kaminowych uzywanych przez
Gmina Gfuszyca

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w
celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podtaczenie.

W zwigzku z powyiszym stwlerdza sig co nastgpuje:

1. Brak odpowiednich przewoddw kominowych murowanych dla podiaczenia wentylacji wywiewnej
pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia tazienki w abrebie lokalu mieszkalnego
2. Wentylacje wywiewng pomieszczenia kuchni wykenac zgodnie z Projektem Budowlanym oraz prze-
pisami Prawa Budowlanego
3. Wentylacje wywiewnga pomieszczenia tazienki wykonac zgodnie z Projektem Budowlanym oraz prze-
pisami Prawa Budowlanego
4. Do prawidtowego funkcjonowania urzgdzer grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych nalezy do- A
prowadzi¢ odpowiednig ilos¢ powietrza
5. Po dokonaniu proponowanych stwierdzen zawartych w opinii naleiy zglosié do ponownej kontroli —
protokdl sprawczo — odbioreay

Opinig sporzgdzono w oparciu o: Uslawe Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1934¢. {Dz. U. nr B9 poz. 414) wraz 2 piniefszymi emianami, Roeporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji 2 dnia 21.04.2006r w sprawie cchrony przeclwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra (nfrastruktury z dnia 12.04 20021 w
sprawle warunkéw, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (D7, L), ne 75 poz, 690 £ 15.06.2002r) z pdiniejszymi zmianami,

Opinie sporzadzono w 2 egz.
1 egz. Gmina Gluszyca

Potwierdzenie odbioru opinii:

ANia oo POADIS vivciveimreccier v ssvenecconnens
Marcin Buciak
1 opwisiestwatn Lrok od duy witamenis Nr upr. 1894
e bl wreatityimp i i
3. Wasolosons thictil {uprawnlany mistrz komInlarski}

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACIJI T SIECI SANITARNYCH,

inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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BUDOWA WENTYLACJ DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU wmwuowmwwﬂ’%‘,
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 83 W GLUSZYCY & ,}’

{pieczec Zakladu Kaminiarskiega) 16 styczed 2019,

ALAD KOMINIARS)
GRIANEK Marcin Buc%.'fir'
+ v16 Walleayeh, ul. Bosziows 33/3
10!

tel. 501 609 105 S
9862724370 REGON 368231220 : ‘1({(4,;1{@ B

ZAKLAD KOMINIARSKI ,,FLORJANEK” Marcin Buciak
58-316 Watbrzych ul. Basztowa 33/3

OPINIA NR 013/2019

Z wynikdw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzeri grzewczo-kominowych w budynku przy
ul. Grunwaldzka 83/5 w Gluszycy, dotyczaca urzadzer grzewczo-kominowych uzywanych przez
Gmina Gluszyca

Sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w
celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podiaczenie.

W zwiazku z powyiszym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. Brak odpowiednich przewoddw kominowych murowanych dla podigczenia wentylacji wywiewnej
pomieszczenia kuchni w obrebie lokalu mieszkalnego

2. Wentylacje wywiewna pomieszczenia kuchni wykonaé zgodnie z Projektem Budowlanym oraz prze-
pisami Prawa Budowlanego

3. Wentylacja wywiewna pomieszczenia WC istniejaca

4. Do prawidtowego funkcjonowania urzadzen grzewczo - komInowych oraz wentylacyjnych nalezy do-
prowadzi¢ odpowiednia ilo$é powietrza

5. Po dokonaniu proponowanych stwierdzen zawartych w opinii nalezy zglosi¢ do ponownej kontroli —
protokét sprawczo — odbjorczy

Opinig sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 pox. 414) wraz z péiniejszyeni zmianami, Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych | Administracji 2 dnia 21.04.2006¢ w sprawie ochrony przeciwpotarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastriktury 2 dnia 12.04,2002c w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowladac budynki 1 Ich usytuowanie (Dz. U, nr 75 poz. 690 2 15.06.2002r) 2 p6Eniejszymi zmianami.

Opinie sporzadzono w 2 egz.
1 egz. Gmina Gluszyca

2ega-Zaklad-Kominiarski
Potwierdzenie odbloru opinii:

[o A1 FORUSOUROY 1 o : |+1 OOO

7

I\;is«trﬁominiarski

Marcin Buclak
Nr upr. 1894

1 Op'nka Jed walrs | 2ch od dary wyltawieiva
Dr—— it aenlieyiny rp cobomesie

3. spolisenne weis: (uprawniony mistrz kaminiarski

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH,

inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych s



BUDOWA WENTYLACJ DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 83 W GLUSZYCY A

%
- P & 70
: D 2

. < 9
(pieczet Zaktadu Kominiarskiego) 1 e FALR 16 styczers 2019 1. U‘Ae ! &
ZAKLAD KOMINIARSKI 73 4:))
FLORIANEK Marcin Buciak o C‘g )
58316 Waibrayeh, ul. Basztowa 33/3 wir) (,,',»1((-@ =T v Y

1el. 501 809 105 . ! ‘(’;,

NIP 886:272-49-70 REGON 368231220

ZAKEAD KOMINIARSKI ,,FLORJANEK” Marcin Buciak
58-316 Watbrzych ul. Basztowa 33/3

OPINIA NR 014/2019

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzet grzewczo-kominowych w budynku przy
ul. Grunwaldzka 83/6 w Gtuszycy, dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez
Gmina Gtuszyca

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w
celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podtaczenie.

W 2wiqzku z powyiszym stwierdza sig co nastepuje:

1. Brak odpowiednich przewoddw kominowych murowanych dla podtgczenia wentylacji wywiewnej
pomieszczenia kuchni w obrebie lokalu mieszkalnego

2. Wentylacje wywiewng pomieszczenia kuchni wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym oraz prze-
pisami Prawa Budowlanego

3. Do prawidfowego funkcjonowania urzadzer grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych nalezy do-
prowadzi¢ odpowiednis ilos¢ powietfza

4. Po dokonaniu proponowanych stwierdzen zawartych w opinii nalezy zgtosi¢ do ponownel kontroli --
protokdt sprawczo — odbiorezy

Oplnle sporzadeono w oparchs o) Ustineg Prawa Budnwlanogo ¢ dnla 07.07.1994r. (Dz. U. nr 89 poz. A14) wraz 2 pdiniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrinych | Administracji z dnia 21.04.2006r w sprawie ochrony prreciwpoiarowej oraz Rozporzadzenla Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002r w
sprawie warunkdw, Jakim powinny sdpowiadac budyaki i ich usytuowanie (D2, L. nr 75 poz. 630 7 15.06 20021) z p6iniejszymi zmianami.

Opinie sporzadzono w 2 egz
1 egz. Gmina Gluszyca

2 ege-Zuklad-Komintarski

Potwierdzenie odbloru opinii;

ANIA cecceiiinesinens. POAPIS weirveriisronsrsimsmmraninec i
Attt
7 Mistr iniarski
arcin Buciak
1. Opriafustwalss 1 ok of dary wystasten Nr upr. 1894

A balee srdomicriy a1 edmasila

3. Niepourelne shurtit {uprawniony mistrz korniniacski}

BTURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 83 W GLUSZYCY oA

4 %0
’9‘/6 -~
(piecze¢ Zaktadu Kominiarskiego) 16 styczert 2019 1 4*‘? :
ZAKLAD KOMINIARSKI ' Yo
FLORIANEK Marcin Buciak ) ‘6

5&-316 Watbrzych, u. Baszlowa 33/3

tel, 501 609 105 e "i " T
NIP 886-27248-70 REGON 368231220 \l L =l («(

ZAKELAD KOMINIARSKI FLORJANEK” Marcin Buciak
58-316 Walbrzych ul. Basztowa 33/3

OPINIA NR 015/2019

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy
ul. Grunwaldzka 83/7 w Gluszycy, dotyczgca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez
Gmina Gluszyca

Sporzadzona przez pasiadajacego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego pana Marcina Buciak w
celu wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca na podfaczenie.

W 2zwigzhu z powyiszym stwlerdza sie co nastepuje:

1. Brak odpowiednich przewoddéw kominowych murowanych dla podiaczenia wentylacji wywiewnej
pomieszczenia kuchni, pomieszczenia tazienki oraz pomieszczenia gdzie znajdujg sie koclol C.0. etaz
w obrebie lokalu mieszkalnego

2. Wentylacje wywiewng pomieszczenia gdzie znajduje sig kociot C.O. eta: wykonac na zewnatrz bu-
dynku zgodnie z Projektem Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego

3. Wentylacje wywiewna pomieszczenia kuchni wykonaé na zewnatrz budynku zgodnie z Projektem
Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego

4. Wentylacje wywiewna pomieszczenia fazienki wykonac na zewnatrz budynku zgodnie z Projektem
Budowlanym oraz przepisami Prawa Budowlanego

5. Do prawidtowego funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych oraz wentylacyjnych nalezy do-
prowadzi¢ adpowiednig ilos¢ powietrza

6. Po dokonaniu proponowanych stwierdzen zawartych w opinii nale?y zptosi¢ do ponownej kontroli—
protokd! sprawezo — odbiorezy

Opinlg sporzgdiono w oparciu o: Ustawe Prawa Budawlanego z dnia 07.07.1894¢. (Dz. U. nr 89 poz. 414) wraz z pdiniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra
spraw Wewngtrznych | Administracjl ¢ dnia 21.04,2006¢ w sprawic ochrany przeciwpozarowej Oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawic warunkdw, jakim powinny odpowiadad budynki iich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690 2 15.06.2002r} 7 pbiniejszymi zmianami.

Opinie sporzadzono w 2 egz.
1 egz. Gmina Gluszyca

Lepa-Laklod-keminiarski
Potwierdzenle odbioru opinii:

ANIA ceveereereserersesienss POAPIS coviiriinsirininiiiian i =
%f’;{;’/

4 R
== 1strz Kerniniarski
>~ » I3
Marcin Buciak
1. Oy ket wotas b rok o Zaly wysiawdeny Nr upr. 1894
2 = el iy A Ol A
3 Hieactriobne skeadik {uprawniony mistrz korniniarski)

BIURQ PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACII I SIECI SANITARNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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Oznaczenia:

W1 — wentlacjq wywiewna istniejqca

W2 — wentlacjq wywiewna istniejgca do wymiohy
— wentylacja wywiewna projektowana

NP1 — naiwetrzak typu NP1

N1 — nawienik okienny typu EMF
— nawiew poprzez infiltracje

Przewody kominowe:

W3  — przewdéd wentylacyjny o  Srednicy
W4 2150 z blachy ocynkowane;j
— przewdd wentylacyjny izlowany o
srednicy dw/dz150/250mm z blachy
ocynkowane;j

W5 - przewdd wentylacyjny o srednicy @120mm
z blachy ocynkowanej
| — przewdd spalinowy izolowany dw/dz130/210mm
z blachy stalowj kwasoodpornej
S — wentylator o srednicy 8120mm z opbznionym
wytqczaniem o wydajnosci
wagl.
W lokalu mieszklanym nr 1 i 3, nad oknem zamontowa¢ nawietrzaki typu NP1
Wgérnej czesci okna zamontowa¢ nawiewniki okienne.
Przewody wentylacyjne zakoriczy¢ min. 0.6m nad potaciq dachu w pionie
oraz min. 1.0m w poziomie od polaci dachu
W doinej czesci przewodéw zamontowat odskraplacz oraz wyczystkg,  przwdd
zakonczy¢ daszkiem wentylacyjnym.
Przewdd wywiewny z kuchni z lokalu 2 prowadzony przez pom. Kl
schodowe] wykona¢ o érednicy ¢150mm w otulinie z wetny mineralnej
oraz zabudowie z ptyt GK na 1,0m przed wyjsciem przewodu na zewnqtz
przewdéd wykona¢ jako izolowany o srednicy dw/dz150/250mm
w zabudowie GK.
Przewéd wywiewny z tazienki z lokalu 1 prowadzony przez pom. p.pokoju
oraz komérki wykena¢ o srednicy @120mm w otulinie z welny mineralne]
oraz zabudowie z plyt GK na zewngtrz przewdd wykona¢ jako izolowany
o $rednicy dw/dz150/250mm.
Istniejacy przewdd saplinowy z termy gazowej oraz wentylacyjny nie
odpowiadajq cbowigzujgcym przepisom — wymieni¢ na nowe
W przypadku wymiany starych drewnianych okienen na nowe

w gbrne| czesci okna zaontowac nawiewniki

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Z&tkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

BP

NIP 886-236-73-75

Inwestor | Gmina Gtuszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gluszyca PB
Obiekt i |Budowa wentylac] w lokalach mieszkalnych Branza
adres ul.Grunwaldzka 83, 58-340 Gfuszblcc Goérna Sanitarnag
dz. nr 39, Obreb 1 Gluszyca, AM1 P
Projektant:  inz. E. Krawczyk  peSEoliey *°"°™¢03.19| (/| Skala
Asystent: ' \ 1:100
Tytut Nr rys.
rsanky | RZUT PARTERU, | PIETRA 3
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1. W lokalu mieszkianym nr 6 i 7, nad oknem zamontowac¢ nowietrzaki typu NP1

2. Przewody wentylocyjne zoKoficzye min. 0.6m nad potaciq dachu w pionie
oraz min. 1.0m w poziomie od potaci dachu

3. W dolne] czesci przewodd¥ zamontowac odskraplacz oraz wyczystke,
zakonczye daszkiem wentylacyjnym. .

4. Przewdd wywiewny z kuchni, i tazienki z lokalu 7 posadowi¢ na podlodze
strychu oraz pokoju, prze%dd wywieony z pom- WC lokalu nr 8 posadowi¢c no
podtodze w kuchni, dodotkowo przeody w pom. pokoju oraz kuchni obudowaé
plyta GK. o
odypowicdch mobowiazujacy¥m przepisom — wymieni¢ naowe

przwdd

NP1

Oznaczenia:
W - wentylacja wywiewna projektowana
NP1 — naiwetrzak typu NP1

Przewody kominowe:

w3 -
W4

przewdd wentylacyjny o
9150 z blachy ocynkowane]
—  przewdd wentylacyjny izlowany o

srednicy

srednicy dw/dz150/250mm z blachy

ocynkowane;j

z blachy stolowj kwasoodpornej

»
@
SQ: t\%\\‘%Q

A B

przewbd spalinowy izolowany dw/dz130/210mm

BPU

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Zolkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

rysunku

RZUT Il PIETRA

NIP 886-236-73-75
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk bpu@wp.pl
Inwestor | Gmina Gtuszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58—340 Gtuszyca PB
Obiekt i |Budowa wentylacj w_lokalach mieszkalnych Branza
adres ul.Grunwaldzka 83, 58—340 Gfusz?\/ﬂco Gorna Sanitarna
dz. nr 39, Obreb 1 Gluszyca, AM1 o A
Projektant:  |inz. E. Krawczyk  Befioliey *omelozts| / //|  skala
Asystent: 1:100
Tytut Nr rys.




STRYCH

W4
W4

Strych

1. Przewody wentylacyjne zakoriczy¢

Oznaczenia:

W  — wentylacjo wywiewna projektowana

NP1 — naiwetrzak typu NP1

Przewody kominowe:

W4 - przewdd wentylacyjny izlowany o
srednicy dw/dz150/250mm z blachy

ocynkowanej

| —  przewdd spalinowy izolowany dw/dz130/210mm
z blachy stalowj kwasoodpornej

oraz min. 1.0m w poziomie od potaci dachu

przwéd

W4
W4

zakonczy¢ daszkiem wentylacyjnym.

min. 0.6m nad polaciq dachu w pionie

DACH 2. W dolnej czesci przewoddw zamontowa¢ odskraplacz oraz wyczystke,

| [BP

NIP 886-236-73-75

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH

tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

Edward D. Krawczyk, ul. Z&tkiewskiego 10, 58-300 Watlbrzych

Inwestor | Gmina Gftuszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gtuszyca PB
Obiekt i |Budowa wentylacj w lokalach mieszkalnych Branza
adres ul.Grunwaldzka 83, 58-340 GfuszKAco Gorna Sanitarna
dz. nr 39, Obreb 1 Gtuszyca, AM1 g
Projektant:  [inz. E. Krawczyk  BESEoL3es " °M¢(03.19| / ¢/ % Skala
Asystent: fir = \ 1:50
Tytut Nr rys.
rysunku | RZUT STRYCHU, DACHU ( 4
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B P U BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
NIP 885238 73.75 Edward D. Krawczyk, ul. ;é%klewsklego 10, 58-300 Walbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.p!
K| hod 5,50 Inwestor | Gmina Gluszyca Stadium
0,00 - scnodowg ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gluszyca PW
Obiekt i | Budowa wentylac] w lokalach mieszkalnych Branza
ul.Grunwaldzka 83, 58-340 GluszK/Aco Gérna Sanitarna
_J adres dz. nr 39, Obreb 1 Gtuszyca, AM1 //)
- Projektant:  [inz. E. Krawczyk ?g%og’/sé%' sanitarneinz 19), & Skala
Asystent: l S~ 1:50
Tytut Nr rys.
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Kanat wentylacji
izolowanyDN150
kuchnia M nr3
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M nr 3
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Oznaczenia:
W — wentylacja wywiewna
'BP|J BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJ! | SIECI SANITARNYCH
v - 0 e Edward D. Krawczyk, ul. Z6tkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl
Inwestor | Gmina Gluszyca | Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gluszyca J PW
Obiekt i | Budowa wentylacj w lokalach mieszkalnych Branza
ul.Grunwaldzka 83, 58-340 Gluszyca Gérna Sanitarna
adres dz. nr 39, Obreb 1 Gtuszyca, Abﬂ Secd
Projektant: |inz. E. Krawczyk Egj,%ogzgg'-j"‘_‘ff"_e[OQQ_ //(év/_ Skala
Asystent: \ ‘ | / 1:50
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wentylacja wywiewna pom. fazienki Q;Q %
Mnr3 \

~ przewod wenlylacjl wywiewnej
2150/250mm

przewdd wentylacji spalinowy

B P BIURB PROJEKTOWO UStUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
T80 2955 TE Edward D. Krawczyk, ul. Z6tkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor | Gmina Gluszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gluszyca PW
Obiekt i | Budowa wentylacj w lokalach mieszkalnych Branzao
ul.Grunwaldzka B3, 58-340 GtuszK;lcc Gérna Sanitarna
adres | dz. nr 39, Obreb 1 Gluszyca, AM1 // h

Asystent:

¥
Tytut WIDOK ELWACJ!I TYLNEJ i

Projektant:  |inz. E. Krawczyk g;gog‘/%%' sanitarneln 3 19 /// Skala
/




@150/250mm ff»
przewéd wentylacji wywiewnej

4
przewsd wentylacji wywiewnej %

wywiewna pom. kuchni

0d wenlylacji wywiewne]
50mm

BP U BIURO PROJEKTOWO USEUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
N e Edward D. Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl
Inwestor | Gmina Gluszyca

Stadium
ul. Grunwaldzak 53, 58—340 Gtuszyca PW
Obiekt i | Budowa wentylacj w lokalach mieszkalnych Branza
ul.Grunwaldzka 83, 58-2340 Gtuszhco Goérna Sanitarna
adres dz. nr 39, Obreb 1 Gtuszyca, AM1
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