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- zimna woda

- owu.

— kanalizacja projektowana

— kanalizacjg istniejgca

— kanlizacja projektowana prowadzona pod sufitem

— Istniajgcy pion zimnej wody
— pion kanalizacji sanitarnej 0,11PCV — istniejgcy

- umywalka

— Zzlewozm ywak

— pfuczka ustgpowa

— pralka automatyczna
— natrysk

UWAGI:

1. Instalacje zimnej wody i c.w.u. wykona¢ z rur PE
PEx/Al/PEx fgczonych przez ksztaftki zaciskowe.

2. Projektowna wode podfaczyé do istniejacego pionu W
3. Projektowanq kanalizacje podfaczyé do pionu K1.
4.Przewody wodociagowe prowadzi¢ w bruzdach
sciennych w $cianach z GK.

5.Na odgatezieniach do punktdéw czerpalnych montowac¢
zawory odcinajace.

6. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych, stalowych

7. Rurociqgi zimnej wody i c.w.u. izolowa¢ otulinami gr
13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermaflex.
8. Zz muszla ustepowg zamontowaé zawdr
napowietrzajgcy ¢110mm

z wodomierzem JS1.5 DN15
oraz zaworem antyskazeniowym
typu EA o s$rednicy 20mm

NIP 886-236-73-75

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH

tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

Edward D. Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

Inwestor | Gmina Gtuszyca Stadium
ul. Grunwaldzak 55, 58-340 Gtuszyca PB
Obiekt i |Wydzielenia pomieszczenia fazienki w loklu nr 5 Branza
adres ul. Bohaterd Getta 30, 58-340 Gtuszyca Goérna Sanitarna
dz. nr 443/3, Obreb 1 Gtuszyca
Projektant:  |inz. E. Krawezyk B, L5EE- sontemens 19 Skala
Asystent: 1:50
Tytuf . . . Nr rys.
rysunky | Lokal mieszkalny — instalacja wod—kan 1S




