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Rozdzielnia R1

ANALOGICZNIE KAZDA ROZDZIELNIEW LOKALU MIZSZKALNYM WYPOSAZYC W DWA WYtACZNIKI NADPRADOWE
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KIERUNEK RG YDY 5X16mm
Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w walbrzychu
Projektant: | mgr in2. Robert Biedka UAN.V-7342/3/9/93 Data:
06.2019
Stadium:
Temat: Przebudowa wewnetrzne] instalacji elektrycznej w czesciach wspéinych PB
w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Skala:
ul. Czgstochowskiej 2 w Gluszycy i
Wspdlnota Mieszkaniowa
Inrgston: ul. Czestochowska 2
58—340 Gluszyca Nr rys.: 2
Tytut rys.: Schemat jednokreskowy rozdzielni R1 i R2 klatka schedowa nr 2




