PRZEJSCIE NA STRYCH BUDYNKU 2A
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Projektowany Emr_ucmﬁ na kondygnacie

m ROZDZIELNIA NATYNKOWA BEZPIECZNIKOWA

WRAZ Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRADOWYMI

DO OSWIETLENIA S301 B 10A
DO GNIAZD S301 B 16A

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu

Data:
06.2019

Stadium:
PB

Skala:
1:100

Projektont: mgr inz. Robert Biedka UAN.V-7342/3/9/93
Temat: Przebudowa wewnetrzne] instalacji elektrycznej w czesciach wspéinych
w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy
ul. Czgstochowskiej 2 w Gluszycy
Wspdlnota Mieszkaniowa
Inrgston: ul. Czestochowska 2A
58—340 Gluszyca
Tytut rys.: Zasilonie lokali mieszkalnych Il petro 2A

Nr rys.: 9




